Poziom porownawczy 2,00 m n.p.m.

Rura ochronna stal dn 300, L=7,69 m

Rura ochronna stal dn 300, L=7,84

Rura ochronna stal dn 300, L=9,19 m wykonana metodg
przecisku (przescie w poblizu stupa oraz pod droga)

Rura ochronna stal dn 300, L=4 m wykonana Rura oslonowa stal dn 300, L =6,19 m

metoda przecisku (przejscie w poblizu stupa)

Rura ochronna stal dn 300, L=4 m, wykonana
metodg przecisku (przej$cie w poblizu stupa)

Rura ochronna stal dn 300, L=8,22 m
(przejscie pod droga)

Droga z ptyt betonowych

Rura ochronna stal dn 300, L=4 m wykonana
metodg przecisku (przejscie w poblizu stupa)

Droga ziemna
Droga z ptyt betonowych
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kolano elektrooporowe d 225/90°

Rura ochronna stal dn 300, L=7,69 m

Droga z ptyt betonowych

Droga z ptyt betonowych

Droga ziemna

1

Schemat montazowy wezta W15
Hydrant H2

1. Opaska do nawiercania Hawle Haku z odej$ciem
kotnierzowym dn 225/80

2. Zasuwa zeliwna kolnierzowa krotka dn 80

3. Rura zeliwna kolierzowa dn 80, L=1m

4. Kolano stopowe dn 80

5. Hydrant podziemny dn 80

6. Projektowany rurociag PE d 225

7. Blok oporowy
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Profil podtuzny sieci wodociagowe;
Skala 1:100/1000

Droga ziemna

Droga ziemna

=8,77
=7,63

istn. kabel energ. NN Ro0=9,36

istn. kan. san. 8200 Rd

istn. kan. san. 160 Rd
kolano elektrooporowe d 225/90°

tuk segmentowy PE d 225/71°
tuk segmentowy PE d 225/71°

Luk segmentowy PE d 225/22°

tuk segmentowy d 225/76°

Rzedna terenu istniejgcego

10,80 | Zmiana kierunku trasy rurociggu o 4°

10,80
10,80

Rzedna osi rurociggu [m]

10.91112.71] zmiana kierunku trasy rurociggu o 4°

10,90 [ 12,70
10,30 | 12,10 | Zmiana kierunku trasy rurociagu o 4°

11,80 (13,70
11,06 | 12,89
10,99 | 12,87
9,00
8.97
8,82 [ 10,59

8,15 | 9,66
8.15 | 9,66
8,10 | 9,57

Zagtebienie osi rurociggu

1,90
1,80 | 9,20 | 11,00 | Zmiana kierunku trasy rurociggu o 4°

1,80 | 9,00 | 10,80 | Zmiana kierunku trasy rurociggu o 89°

1,80
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3 1,84 | 8.96
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1,80 | 7,70 | 9,50 | Zmiana kierunku trasy rurociggu o 91°

148 | 7,32 | 8,80

1,70 | 7,70 | 9,40 | Zmiana kierunku trasy rurociggu o 71°
1,80 | 7.80 | 9,60 | Zmiana kierunku trasy rurociggu o 71°

80 | 7,50 | 9,30 | Zmiana kierunku trasy rurociggu o 22°

1

1,80 | 7,80 | 9,60 | Zmiana kierunku trasy rurociggu o 76°

150 | 7,10 | 8,60

Spadek

L=38,89 ﬁp& L=75,92
1.5 % 1,0 % 1,7%

Odlegtosci [m]

L=76,67 | 0,4 % os L=60,87
0,5 % L=94,24 L=20,63| 0,5 %

[=68,09 Go\o\
0.6 % L=57,99

Schemat montazowy wezta W19
Hydrant H3

1. Opaska do nawiercania Hawle Haku z odej$ciem
kotnierzowym dn 225/80

2. Zasuwa zeliwna kolnierzowa krotka dn 80

3. Rura zeliwna kolnierzowa dn 80, L=1m

4. Kolano stopowe dn 80

5. Hydrant podziemny dn 80

6. Projektowany rurociag PE d 225

7. Blok oporowy

UWAGA.:

Z powodu bardzo licznego uzbrojenia terenu na trasie projektowanej
sieci wodociagowej roboty ziemne poblizu kolidujacych sieci
prowadzi¢ recznie i pod nadzorem wlascicieli tychze sieci. Na trasie
w rejonach gdzie nie wystgpuje uzbrojenie podziemne roboty ziemne
wykona¢ sprzetem mechanicznym. W odleglosci min. 5,0 m przed
kolizja z istniejacym uzbrojeniem prace ziemne wykonywac w tym
rejonie recznie. Przed przystapieniem do wykonania wykopow pod
wodociag wykonac przekopy probne celem potwierdzenia przebiegu
istniejacego uzbrojenia podziemnego.
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